
AQUASECO s.r.o., Bernoldkovskf 18/A,900 23 Ivanka pri Dunaji
tet. 0214569 t477 t(O: fillSZA+ DIi: 20208 50062

Protokol o skriSke vzorky E.z 2305tP10641

\6zov a adresa zilkaznika: Obecnf rirad Mankovce
Mankovce 101

951 91 Mankovce
strana (,.: 115

\liesto rlkonu laborat6rnej dinnosti: AQUASECO, Bernol6kovsk6 18/A, Ivanka pri Dunaji
\.fiesto odberu: Obecny rirad, Mankovce 10i, Mankovce - kohritik v kuchynke

I Reg No.269/5 226

Predmet skriSania:

A - akreditovmri sktSka,
N * aeakreditovan6 skuska./dimost'

pitn6 voda\6zor r-zork1': r oda
D6rum odberu: 29-05.2023
Typ odberu: akreditovany

D6tum prijatia vzorky: 29.05.2023
D6tum zadatiaskri5ky: 29.05.2023
D6tumukondeniaskti5ky: 10.07.2023

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podfa pl6nu odberov na rok 2023 - O. Jandula

FYZII'A,LNOCHEN4ICTY NOZEOR PITNEJ VODY

Dusidnany mgl 4,80 50 + ljoh STN ISO 7890-3
(SPP-4) A

Dusitanv mgl < 0,01 0,50 + 8o/o
STN E,N 26777

(SPP-6) A

Am5nne i6ny (NFI+.) me/l <0,26 0,50 + l8%o
STN ISO 6778

rSpp-z'l
A

Farba (ft) mgl 5 l5 STN EN ISO 7887 N

Chemick6 spotreba
kvslfka (CHSKrr") mg/l 0,51 3,0 + 160

STN EN ISO 8467
(SPP-10) A

Mang6n pell 28 50 +25%o
STN ISO 6333

(SPP-l l) A

pH 7,141) 6,5 - 9,5 + 0,1
STN EN ISO 1O 523

(SPP-r4) A

ZAkal FNU <l 5 sTN 75 7361 N

Pach bez zipachtt bezzdpachu Spp-N-or N

i.elezo mg/l 0,13 0,20 t llyo STN ISO 6332
(sPP-21) A

Elektrolytick6
vodivost'

mS/m 40,2 125
Ori 20'C)

+ 3o/o
STN EN 27888

(sPP-20) A

Vol'ny chl6r mell o,o7') 0,3 +20%o
STN EN ISO 7393-2

(SPP-36) A

Absorbancia 254nm < 0,01 0,08 + 15o/o
sTN 75 7360

(sPP-44) A

Chloridy mg/l 3,50 250 SPP-N-09 N

Sirany mg/l 24,3 250 Spp-N-ro N

Hordik mgll 19,5 10-30 + 4Vo
STNISO 6059

(5PP-N-+s) A

V6pnik mdl 58,1 >30 +40 STN ISO 6058
(sPP-19) A

V6pnik a hordik mmol/l ')')\ 1,1 - 5,0 + 4o/o
STN ISO 6059

(SPP-1 8)
A

Teplota oc 13,41) 8-12
(odporudand hodnota)

+ l"C sTN 75 7375
(sPP-38) A
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Parameter I Mernd
I 
jednotka

Stanovend
hodnota

vo vzorke

Limit
MZ SR

Rozlireni
neistota
U 0F2)

Met6da stanovenia A/I\i



FYT,TKALNOCHEM
RozXirenS

neistota
U (k=2)

Met6da stanovenia N
Parameter

Merni
jednotka

Stanoveni
hodnota

vo vzorke

Limit
MZ SR

Spp-N-oz N
B6r mell < 0,05 1,5

50 Spp-N-o+ N
Chr6m ]U.,ell

11

Spp-N-oo N
TOC mdl 0,55 3,0

2,0 Spp-N-+r N
Med mgll 0,078

Protokol o skri5ke vzorky L:2305tP10641

cKv RozBoB ryINEJ.vepr

cKY RozBos ryrNEI"roDr

i Rozson PITNEJ voDY

ICKV ROZBOR PITNEJ VODY
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MIKRORIOLOGI
RozSiren6

neistota
U (k=2)

Met6da stanovenia A
Parameter

Merni
jednotka

Vfsledok
Limit

MZ SR

+ l5o/o
-srN 

gNI ISo 9308-2

srN 7s 7841 (sPP-3!
A

Koliformn6 bakt6rie KTJ/I00 ml 0 0

* l5%o -STN 
EN ISO 9308-2

sTN 7s 7841 (sPP-3D
A

Escherichia coli KTJ/I00 ml 0 0

0 +20o/o
-3FF-rzIDEXX Enterolert DW

A
Enterokoky KTJ/100 ml 0

+ t5%
srN pN rso 6222

(SPP-33)
A

Kultivovatelh6
mikroorsan izmY Pri 22" C

KTJ/ml <4 200

+ 15o/o
sml BN lso 6222

(sPP-33)
A

Kultivovatel'n6
mikroorganizmY Pri 3 6'C

KTJ/ml <4 50

BIOLOGICKY R RozBiren6
neistota
U 0{=2)

Met6da stanovenia A
Parameter

Mern6
jednotka

Vfsledok
Limit

MZ SR

+ I5o/o sTN 7s 7712 (SPP-40) A
abiosest6n

pokryvnost'
pol'av o/o

1 10

10 + 10Yo srN 7s 7712 (sPP-41) AZ"t"rite umang6nov6
bakt6rie

pokryvnosf
potav Yo

<1

+ 40%:o srN 7s 7711 (sPP-41, A
vl6knit6 bakt6rie
(okrem Fe a Mn baktqQ-

jedince/ml 0 0

0 + 40o/o srN 7s 7711 (sPP-4i) A
mikromyc6tY
^.^^ ^-,1+^P^A .- iL.^olrnnick

jedince/ml 0

Live organizmY2) 0 0 + 40o/o srN 7s 7711 (sPP-41) A
jedince/ml

0 30 + 40Yo srN 7s 7711 (sPP-41, A
mftve organizmY jedince/ml

FYZIKALNOCH EM
Medza

stanovenia
Metodickf PredPis

lYp
skrfiSkvParameter Jednotka

Vfsledok
sk[5ky

Skusobna
met6da

0.050 W-ACRLMSOl SA
akrylamid vell <0.05

0.1
lP 4.9

(sm El.,l_l!o_] !3 0_!)
SA

benz6u $gll <0.1 GC/FID

0.3
rP 4.9

(srN EN ISO 10301)
SA

dichl6rbenz6nY
suma

ps/1 <0.3 GCITID

GC/FID 0.1
TP 4.9

(srN EN ISO 10301)
SA

1,2- dichl6ret6n $gll <0.1

GC/FID 0.1
lP 4.9

(srN EN ISo l!30_l_)
SA

chl6rbenz6n u,ell <0.1
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FY ZTKALNOCHEMICKV ROZBOR PITNEJ VODY
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org.chl6r.pesticidy
celk.

pg/l <0.1 GC-MS 0.10
IP 4.10f

(STN EN ISO 6468)
SA

alfa-HCH
(organochl6rovan6
oesticidv)

pgl <0.005 GC-MS 0.00s
IP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

beta-HCH
(organochl6rovand
oestieidv)

pdl <0.005 GC-MS 0.005
rP 4.10f

(sTN EN rSO 6468)
SA

gama-HCH
(organochl6rovan6
pesticidv)

pdl <0.005 GC-MS 0.005
IP 4.10f

(sTN EN ISO 6468)
SA

P,P-DDT
(organochl6rovan6
pesticidy)

vgll <0.005 GC-MS 0.005
IP 4.10f

(sTN EN rSO 6468)
SA

endrin ket6n
(organochl6rovan6
oesticidv)

vgl <0.005 GC-MS 0.00s
rP 4.10f

(sTN EN rSO 6468)
SA

metoxychl6r
(organochl6rovan6
oesticidv)

pdl <0.005 GC-MS 0.00s
IP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

HCB
(organochl6rovan6
oesticidv)

pe/l <0.005 GC-MS 0.005
IP 4.10f

(sTN EN rSO 6468)
SA

delta-HCH
(organochl6rovand
oesticidv)

pe/l <0.005 GC-MS 0.005
IP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

heptachl6r
(organochl6rovan6

Desticidy)

pgl <0.005 GC-MS 0.005
IP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

aldrin
(organochl6rovan6
pesticfdv)

vgll <0.005 GC-MS 0.00s
rP 4.r0f

(sTN EN rSO 6468)
SA

heptachl6repoxid
(organochl6rovan6
pesticidv)

pgl <0.005 GC-MS 0.005
IP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

P,P.DDD
(organochl6rovan6
pesticfdy)

pe/l <0.005 GC.MS 0.00s
rP 4.10f

(sTN EN rSO 6468)
SA

endrin aldehyd
(organochl6rovand
DesticidY)

pgl <0.005 GC-MS 0.005
IP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

endosulfan sulf6t
(organochl6rovan6
pesticidv)

vdl <0.005 GC-MS 0.005
rP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

gama-chlordan
(organochl6rovand
nesticidv)

pgll <0.005 GC-MS 0.00s
rP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

endosulf6n I
(organochl6rovan6
pesticidy)

pell <0.005 GC-MS 0.00s SA

alfa-chlordan
(organochl6rovan6
pesticidy)

pell <0.005 GC-MS 0.005
rP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA
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Parameter Jednotka
Vfsledok

skrfiKkv
Skrl5obn5
met6da

Medza
stanovenia

Metodiclcf predpis
Tvp

skrfiXkv

IP 4.10f
(srN EN rso 6468)
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dieldrin
(organochl6rovan6
pesticidv)

psll <0.005 GC-MS 0.00s
rP 4.10f

(sTN EN ISO 6468)
SA

endrin
(organochl6rovan6
oesticidv)

vsll <0.005 GC-MS 0.005
IP4.t0f

(sTN EN rSO 6468)
SA

endosulfSn II
(organochl6rovan6
oesticidv)

psll <0.005 GC-MS 0.005
IP 4.10f

(sTN EN rSO 6468)
SA

benzo (a) pyr6n psll <0.005 HPLC/FD 0.005
TP 4.7

(STN EN ISO I7993)
SA

PAU - suma pgl <0.05 HPLC/FD 0.050
TP 4,7

(srN EN ISO 17993)
SA

epichl6rhydrin pgll <0.1 GC/FID 0.1
rP 4.9

(STN EN ISO 10301)
SA

1,1,2,2-
tetrachl6ret6n

pell <0.1 GC/FID 0.1
IP 4.9

(STN EN ISO IO3OI)
SA

1,1 ,2- trichl6ret6n vell <0.1 GC/FID 0.1
IP 4.9

(STN EN ISO 10301)
SA

vinylchlorid pell <0.1 GC/FID 0.1
IP 4.9

(STN EN ISO IO3OI)
SA

sumaTHM psll <1 GC/FID 1.0
IP 4.9

(STN EN ISO IO3Ol)
SA

P,P-DDE
(organochl6rovan6
oesticidv)

psll <0.005 GC-MS 0.00s
rP 4.10f

(srN EN rso 6468)
SA

kyanidy celkov6 (CN) mg/l <0.005 Spektrofoto 0.005
STN ISO 6703-I

0P 4.4)
SA

Se mgll <0.001 ICP-MS 0.001
rP 1.50b

rcsN BN rso 17294-2)
SA

Cd mgll <0.002 AES-ICP 0.002
IP 1.10b

(STN EN ISO 11885)
SA

Ni mgll <0.01 AES-ICP 0.01
rP 1.30b

(STN EN ISO 11885)
SA

Pb mg/l <0.01 AES-ICP 0.01
rP t32b

(STN EN ISO 11885)
SA

Na mgll 17.07 AES-ICP 0.0s
tP 1.29b

(srN EN rso 1188s)
SA

K mgll 3.03 AES-ICP 0.20
rP 1.24b

(srN EN rso 11885)
SA

fluoridy (F) mgll 0.28 Potenc. 0.03 rP 2.t6 SA

Hg mgll <0.0001 ICP.MS 0.000r
rP 1.50b

risN BN rso 17294-2\
SA

Sb mgll <0.001 ICP-MS 0.001
IP 1.50b

risN pN rso 17294-2)
SA

As mg/l 0.002 ICP-MS 0.001
IP 1.50b

risN BN rso 17294-2)
SA
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Parameter Jednotka
Vfsledok

skrfitskv
Skrfi5obn{
met6da

Medza
stanovenia

Metodickf predpis rlp
skrfiSkv



I
Protokol o skri5ke vzorky Lz 2305/Pl064l

Pozn6mka N:
V oblastiach, kde geologickd podmienky vedri k vysokym trovniam mang6nu
vode, moZno uplatilovat' limitnri hodnotu mang6nu do 100 pgll a Leleza do
ovplyvnend senzorick6 vlastnosti pitnej vody.

strana t,.:515

a Leleza v podzemnej
0,50 mg/l, ak nie sri

Vr hodnotenie N:
Dodan6 yzorka vod1, v stanoven, ch parametroch lyhovuje podl'a vyhl65ky Ministerstva
zdrarotnicfia Slovenskej republik,v (,. 9112023 Z.z. a zneni neskorSich predpisov, ktorou sa

ustanoruiu ukazovatele a limitne hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vodv. mana2ment rizik syst6mu zdsobovania pitnou vodou a manaLment rrzik
domorl'ch rozt odnj'ch sl,stdmov.

Upozornenie:
Pri akreditovanom odbere vzorky vody je zahrnutd neistota vzorkovania max. 3%. Prfspevok neistoty
vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy.
Laboratorium nezodpovedd za inform6cie dodand zirkaznikom, ktor6 m6Zu mat' vplyv na platnost'
rl sledkor-.
V pnpade dodania vzorky zirkaznikom. laborat6rium nie je zodpovednd za odber a stav dodanej
r zorkr a r1'sledk,v analyz sa vzt'ahujri iba na dodanf vzorku, ako bola prqat6. Meradl6 a meracie
zariadenia pouZitd na qfkon analyz boli kalibrovand alebo overen6 v zmysle platnych
metrologick, ch predpisov.
Protokol m6Ze byt' reprodukovany lba ako celok, po jeho dastiach len s pisomnym srihlasom
skirSobndho laborat6ria.
V, sledkl' skirSok je moZn6 reklamovat' do 14 dni odo dira prevzatia protokolu. Vysledky sa

r,zt'ahujI k predmetu skri5ky.

Vr,svetlivk,v:
A - akreditovand skri5ka, N - neakreditovan6 skri5ka/dinnost'

" Stanovenie rykonan6 na mieste odberu: Pre pitnu vodu nezabezpedenri dezinfekciou je limit prebezfarebnd bidikovce 10 jedincov/ml
SA - akreditovan6 skriSka lykonan6 externym dod6vatefom
AES-ICP - At6mov6 emisn6 spektrometria s indukdne viazanou plazmou
GC-MS - Plynov6 chromatografia s hmotnostn;fm detektorom
GC/FID - Plynov6 chromatografia s plamef,ovoionizadnym detektorom
HPLC/FD - Vysokoirdinn6 kvapalinovd chromatografia s fluorescendn;fm detektorom
ICP-MS - Hmotnostn6 spektrometria s indukdne yrazanouplazmou
Potenc. - Potenciometria
Spektrofoto - Spektrofotometria

D6tum vyhotovenia protokolu : 10.07 .2023

Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD., vedrici laborat6ria
Schv6lil: Ing. Katarina Saif Chupikov6, manaZdr kvality

pediatka a podpi

reliefna

** *koniec,l.x,i<
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