
AQUASECO s.r.o., Bernolikovskd 18/A,900 28 Ivanka pri Dunaji
tel, 0214569 1477 tiO: t 7335264 DIi: 20208 50062

Protokol o skf5ke vzorky i.: 2307 0749

N5zov a adresa zbkaznika: Obec Mankovce
Mankovce 101

95191Mankovce

Miesto vykonu laborat6rnej dinnosti: BernolSkovsk6 l8/A, Ivanka pri Dunaji
Miesto odberu: Cistiareil odpadoqich v6d - obec Mankovce

I gsuas
] neg, No 26sts-226

\6zor rzorkr: kal
Typ vzorky: bodovii
D6tum odberu: 10.01.2023
Typ odberu: akreditovanlf
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a p16nu odberov narok2023

CHEMICKV ROZBOR KALU

Predmet skfiSania:
D6tum prijatia v zorky'.
D6tum zadatiaskri5ky:
D6tum ukonden ia skrhsky:

A - akreditoval6 skri5ka,
N - neakeditovmd skriSka/Iiuost'
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distiarenskf kal
10.07.2023
10.07.2023
26.07.2023

Parameter
Mern:{

jednotka Vj'sledok
RozSireni
neistota
U(k:2)

Met6da stanovenia A

Celkovd l6tky - su5ina % 0,55 + 804
STN EN 12880

(sPP - 43)
A

Parameter
Mernd

iednotka
Vfsledok
skr[5kv

SkriSobni
met6da

Medza
stanovenia

Metodicky
predpis Typ skfSky

As
mg/kg
suSiny

< 0,05 AAS-HG 0,05 IP 1.3a SA

Cd
mg/kg
su5iny

< 0,05 AAS-F 0,05 IP 1.10a SA

Cr
mg/kg
suSiny

0,2 AES-ICP 0,2 rP l.l4b SA

Cu
mglkg
suSiny

0,5 AAS-F 0,2 lP l.l7 a SA

Hg
mg/kg
suSiny

< 0,002 AAS-AIVIA 0,002 lP 1.22a SA

Pb
mg/kg
suSiny

< 0,3 AAS-F 0,3 lP 1.32a SA

Zn
rng/kg
suSiny -)- AAS-F 0,2 lP 1.49a SA

Ni
mg/kg
suSiny

< 0,5 AAS-F 0,5 IP 1.30a SA
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Protokol o skri5ke vzorky i.z 2307 0749

MIKROBIOLOGICKV ROZBOR KALU
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Vyhodnotenie N:
V"dodanej vzorke kalu povolend hodnoty znedistenia podl'a zhk.d. 18812003 Z.z. Priloha d'2 srl v sflade s

podmienliami o aplik6cii distiarensk6ho kalu a dnovdho sedimentu do p6dy.

Upozornenie:
pri akreditovanom odbere vzorky kalu je prispevok vzorkovania k celkovej neistote max' 5o/o' Prispevok

neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy'

Laborat6rium nezodpo ved6 za inform6cie dodand zhkaznikom, ktor6 m6Zu mat' vplyv na platnost'

{[flHJ aodania vzorky zlkaznikom, laborat6rium nie je zodpove dnd za-odber a stav dodanej vzorky

a qisledky analyzsa vzt'alujri iba na dodanri vzorku, ako bola priiite. Merad.lS a_ meracie zariadenia pouZit6

nu uyton u, atyLuotikalibrovand alebo overen6 v zmysle platnlich metrologick;ich predpisov'

protokol m6ze byt' refrodukovani iba ako celok, po .1"t o daitiach len s pisomn;fm srihlasom skrisobndho

laborat6ria.
V;isledky skiriok je moZn6 reklamovat' do 14 dni odo dila prevzatia protokolu. V;isledky sa vzt'ahujri k

predmetu skri5ky.
Vysvetlivky:
A - akreditovan6 skfiska, SA -akreditovan6 skriska vykonan6 v subdod6vke,N - neakreditovan6 skf5ka / dinnost'

AAS-AMA - At6mov6 absorpdn6 spektrometria- analyzfitor ortuti

AAS-F - At6mov6 absorpdn6 spektrometrias atomizilciou v plameni

AAS-HG - At6mov6 absorpdn6 spektrometria s gener6ciou hydridov

AES-ICP -At6mov6 absorpdn6 spektrometria s indukdne viazanou plazmou

DStum vyhotovenia protokolu: 26.07 .2023

Skontroloval: lng. Jaroslav Galba PhD., vedrici laborat6ria

SchvSlil: Daniela Jandulovi, laborantka

pediatka a podpis:

reli6fna pediatka:

Parameter
Stanovend hodnota

KTJ/g suSiny

Medzn6 hodnotY
KTJ/g su5iny

Met6da
stanovenia

Tvp
skfSky

Termotolerantn6
koliformn6 bakt6rie

3,6.10s 2.106 Spp -N - zt N

Fek6lne streptokokY 2,2.10s 2J06 Spp -N - zo N

9O0 28 lvanka pri Dunql

,rx* koniec **{'
TL 33/2015 VEMIA04
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i' M
Bernoliikovski 18

900 28 Ivanka pri Dunaji

g sr\J4$
Reg. No.269/S-226

eislo rzorky: 2307 0749 Miesto odberu: COV Mankovce

Typ vzorkovnfc a objem
vzorky *

4,4

Manudlne
STN EN ISO 5667.13

lSee 2i)
STN EN ISO 5667-14

(rs d. 2 l/r 3)

PouZit6 prfstroje a

zariadenia ** A
Druh/typ vzorky ***

B

ias odberu:
od - do (hodina)

12,10 hod.
Prietok v iase odberu: - m3/h {)

D6tum odberu: 10.07.2023
Spdsotr konzerv6cie: STN EN ISO 5667-15

(SPP-27)

Odber vykonal /
skontroloval:

Ondrej Jandula/
Ing. Jaroslav Galba, PhD

Podmienky prostredia: Jasno 29oC

Transport vzorky
Auto chladnidka

(SPP - 27)
PoZadovan6 analfzy:

Podla z6k. i. L8812003 2.2.,
Priloha d.2
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ProtokoVPldn o odbere kalu i.z 00212023

Odovzdanie a prevzatie vzorky do laborat6ria

Vzorku odovzdal: Ondrej Jandula Dia: 10.07.2023 hodina: 16,00

Vzorku prevzal: Gabriela Slnekov6 Dia: 10.07.2023 hodina: 16,00

Laborat6rium: AQUASECO s.r.o., Bernol6kovsk6 18, Ivanka pri Dunaji

Pozn6mka:
Pri akred itovan om odbere vzorky kal u j e zatrnutd n e istota v zorkov ania 3o/o

Pri odberoch vzoriek kalov pracovnici pouZivajri ochrann6 pracovnd prostriedky a dodrZiavajri zhsady BOZP.

Vypracoval: Ondrej Jandula, hlavny vzorkix
Kontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD., vedrici laborat6ria
Schv6lil: Gabriela Slnekov6, hlavn|laborantka

Pediatkar,"O,,rffi 
-r_

Vysvetlivky:

') Stanovenia vykonand na poZiadanie zdkaznika;2) Uvedie sa podl'a skutodnosti
* 1 (100 g sklenen6fl'a5a),2 (500 ml sklenen6fl'a5az6brus),3 (1000 ml skleneniifl'a5az6brus),

4 (700 ml steriln6 sklenen6 fl'aSa so Sirokyim hrdlom)
** A (manudlny odberovli set), B (adrovy vzorkovad + kvaftovaci set); *** B (bodov6 vzorka), Z (zmie(anl vzorka)

Kopirovaf alebo reprodukovat protokol sa m6Ze len s pisomnfm s(hlasom sk(5obn6ho laborat6ria
Pr6ce je moZnd reklamovat do 14 dni odo dfia prevzatia protokolu

TL33/2015 VEIiZIA 04
*** koniec **.

Sp6sob odberu:


