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Protokol o skf5kevzorky i.: 1910 1033

Nazov a adresa zikaznika: Obec Mankovce
Mankovce 101

951 91 Hosfovce

Miesto odberu: distiaref, odpadoqfch v6d Mankovce - qiustnli objekt
Str6nka

Nilzov vzorky: odpadovd voda D6tum prijatia vzorky:
Typ vzorky: 2 - hodinov6 zlievand D6tum zadatia skri5ky:
D6tum odberu: 14.10.2019 D6tum ukondenia skri5ky:
Typ odberu: akreditovanlf
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podlia planu odberov na rok 2019

CHEMICKY NOZNOR ODPADOVEJ VODY
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A - akreditovand sku5ka,
N - neakteditovand sku3ka/dinnost'

strana d.: lll

do recipientu

14.10.2019
14.10.2019
21.t0.2019

STN EN 872

STN ISO 15705Chemick6 spotreba kyslika

STN EN 1899-1

D6tum vyhotovenia protokolu:

Skontroloval:
Schv6lil:

2t.10.2019

Ing. Miroslava Smolinsk6 PhD., vedrica laborat6ria
Daniela Jandulov6, hlavn6 laborantka

pediatka a

reli6fna pediatka:

Vysverlivky:
r) Pri stanoveni nerozpustenjch l6tok bol pouZit! membrdnovj filter od vjrobcu Pragochema spo[. s r.o. s p6rovitosfou 0,85 pm

Vlsledky skri5ok je moZnd reklamovat' do 14 dni odo dfia prevzatia protokolu. Vfsledlcy sti vzt'ahujrl iba na predmefl,i$il, r'"*^*

Parameter
Mern6

jednotka Vysledok
RozEirend
neistota
U ft=2)

Met6da
stanovenia

A

Nerozpusten6 l6tky suSen6 mgll 16,0r) + 30%o A

mgll 76,0 +200 A

Biochemick6 spotreba
kvslika (BSK.) mgll 7,48 +20% A

900 2u lvanka pi Eunali
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Miesto odberu: distiaref, odpadovych vdd Mankovce - pritok do distiarne

Protokol o skti5ke vzorky i.: 1910 1032

Nazov a adresa zilkaznika: Obec Mankovce
Mankovce 10l.
951 91 Host'ovce

Nrizov vzorky: odpadov6 voda
Typ vzorky: bodov6
Ddtum odberu: 14.10.2019

D6tum vyhotovenia protokolu:

Skontroloval:
Schv6lil:

Dritum prij atia vzorky :

D i$trn zadatia skri5ky :

D6tum ukondenia skri5ky :

A - akreditovand sk{rika,
N - neakeditovan6 skuSka/dimost'

strana d.: lll

t4.t0.20t9
t4.10.20t9
21.10.2019

Typ odberu: akreditovan;i
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podfa pllnu odberov na rok 2019

CHEMICKY NOZEOR ODPADOVEJ VODY

21.t0.20t9

Ing. Miroslava Smolinsk6 PhD., vedrica laborat6ria
Daniela Jandulov6, hlavnil laborantka

n
pediatka a podpi$

reli6fna pediatka:

Vysvetlivky:
r)Pri stanoveni nerozpustenjch Litok bol pouZilj mernbrdnovj filter od qj'robcu Pragochema spol. s r.o. s p6rovitosfou 0,85 pm

Visledky skri5ok je moZn6 reklamovat' do 14 dni odo df,a prevzatia protokolu. Vj'sledky sa vzfahujf iba na PredmetYrsfriffJ;*,^*

STN ISO 15705

STN EN 1899-1

Parameter
Merni

jednotka Vfsledok
RozSireni
neistota
U (k=2)

Met6da
stanovenia

A

Nerozpusten6 l6tky su5en6 mgll 2401) + l50A
STN EN 872

(sPP-13) A

Chemick6 spotreba kyslika
(CHSK".) mgll t33 + l00h A

Biochemick6 spotreba
kvslfka (BSK.) mgll 351 + lzyo A



Bernol6kovsk6 18/A
900 2S Ivanka pri Dunaji
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Protokol o odbere odpadovj'ch v6d E.:49412019

do laborat6ria

stranal.l'1.

Vypracoval:
Kontroloval:
Schvdlil:

Ondrej Jantul4 technickli pracovnik
Ing. Miroslava Smolinsk6, PhD., vedrica laborat6ria
Daniela Jantulov6, hlavn6 laborantka

petiatka a podpi$

Kopirovaf alebo reprodukovat'protokol sa m6ze len s pisomnim $ihlasom ski5obndho laborat6ria.

Pr6ceje moZnd reklamovaf do l0 dni odo dtia prevatia protokolu.

eislo vzorky: 191.01.032 1910 1033

Objem vzorky: 1000 mI,300 ml 1000 mI,300 ml

Odbem6 zariadenie: Naberatkovf vzorkovai Naberalkovf vzorkovat

eas odberu: 10,15 hod 09,30 - 10,30 hod

Ditum odberu: 1.4.t0.2019 1,4.1,0.2019

Odber vykonal/
skontroloval:

O. Janiula/
Ing.M.Smolinsk6, PhD.

O. Jandula/
Ing.M.Smolinsk6, PhD.

Transport vzorky autochladnidka autochladniika

Miesto odberu:
iistiarefi odpadovych v6d Mankovce

pritok do iistiarne
distiareri odpadovf ch v6d Mankovce
vliustny objekt do recipientu Str6nka

Sp6sob odberu:
manu6lne

srN EN 5667-10 (5PP-26)

manu6lne
srN EN 5667-10 (5PP-26)

Druh/typ vzorkyz bodov6 2 - hod. zlievanA

Prietok v dase odberu: - *'/h - m'/h

Sp6sob konzerv6cie: srN EN 56673 6PP-26) srN EN 56673 (5PP-26)

Podmienky prostredia: ]asno 19oC jasno 19'C

Poiadovan6 anallzyz Fyzik6lno - chemick4 podla objedn6vky

Odovzdanie a

Vzorku odovzdal Ondrej Jandula Dha:L4.10.2019 hodina:14,20

Vzorku prevzal Gabriela Slnekov6 Dfla:14.10,2019 hodina:1420

Laborat6rium AQUASECO s.r.o., Bernol6kovsk6 18/A,Ivanka pri Dunaji
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AQLIASECO


