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Miesto odberu: Obecna studia, Mankovce — ventil na potrubi

Nézov vzorky: studna Datum prijatia vzorky: 09.05.2017
Typ vzorky: pitna voda pre HZ" Déatum zadatia skadky: 09.05.2017
Déatum odberu: 09.05.2017 Datum ukonéenia skasky:  12.05.2017
Typ odberu: akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.0. podl'a planu odberov na rok 2017 — O. Jancula

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY ____

Do ; | dwstanovenin | ASAINY
Dusi¢nany me/l 4,39 50 Sm(lgi,‘;ff)g D
Dusitany mgl | <00l 0,50 e A
e mgl | <026 0,50 Shs A
Farba (Pt) mg/l 4 20 STN EN ISO 7887 N
Mangén mg/l 0,08 0,05 STI(‘IS;SP?ff)ﬁ A
pH . wIRR N sl A
Zékal FNU 2 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu SPP—N - 01 N
Zelezo mg/l 0,12 0,20 'ST%II,SP?;?Z A
T | o | st | s | o |
?ﬁi‘ég’aﬂ“a P ’ (;,15(?7%) 0,08 STN 75 7360 SA
Volny chlér ol 0,05 e E(g]PIPS_%:“ e
Hordik mg/l 14.6 10280 S A
Vépnik mg/l 62,1 > 30 Sn{ggﬁg‘f > A
Vinnil horoll L ol (e s ST%{,?&%‘;” ' A
Teplota °C 10,29 §-12 iRl A

Protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym stthlasem skii§obného laboratdria.
Vysledky skidok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzt'ahujui iba na predmety skasky.
TL29/2015VERZIA02
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MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Parameter ‘elgz?;a Vysledok Ié“lfnlsl; | Metoda stanovenia ANY
SN TR e AR . : s 1 STN EN ISO 9308-2
Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 0 HZ)" | g1 75 7841 (§PP- 31) A
Wt : STN EN ISO 9308-2
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0HZ) | ¢rn7s 7841 (3PP - 31) A
SPP - 32
Enterokoky KTJ/100 ml 0 0 (HZ) (IDEXX Enterolert DW A
Kultivovatelné STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22°C el ok 200 (HZ) (SPP - 33) o
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 36°C Sl S 50 (HZ) (SPP - 33) 2
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY e s e , _
Pgra@eter 3 j:g:ﬁ;a : Vysledok :' ;‘;ﬁgggzg 1; .Metéda stanoveniaj SA/SN?
Abiosestén e e 10HZ)" | STN757712 | SA
5 -

Fe a Mn baktérie s R 10HZ) | STN757712 | SA
Vlaknité baktérie 0

(okrem Fe a M bakeésil jedince/ml 0 0 (HZ) STEN 75 7711 SA
Mikromycéty S

e jedince/ml 0 0 (HZ) BN 757711 SA
Bezfarebné bi¢ikovce jedince/ml 0 0 (HZ) S STN T5 T 111 SA

; dezinfikovana

Zivé organizmy o

e koo jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Mftve organizmy jedince/ml 0 30 (HZ) STN 75 7711 SA

Poznamka N*:

Prekrocenie medznej hodnoty stanovenia mangénu do 0,20 mg/l a Zeleza do 0,50 mg/l je
pristupné, len ak ide o mangdn a Zelezo z geologického podloZia a ak nedochadza k
neziaducemu ovplyvneniu senzorickych vlastnosti vody.

Vyhodnotenie N?:

Dodand vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje limitu nariadenia vlady SR
&. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poZiadavky na vodu uréent na ludskd spotrebu a
kontrolu kvality vody urdenej na [ludski spotrebu v zneni nariadenia vlady SR

¢. 496/2010 Z.z..

Détum vyhotovenia protokolu: 15.05.2017
Skontroloval: Mgr. Marian Umrian, veduci laboratoria

Schvalil: Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality
ACnaTaovskd 12
% bAfinka pri Dunapp  -1-

peciatka a pod

reliéffia peciatka:
Vysvetlivky
IZ- individudlne 7 ie, HZ-hromatiné i
* A- akreditovans skitka, N- neakredi skigka/ neakreditovand éinnost' 1 ia, SA- akreditovani skiska vykonana v subdodévke, SN- neakreditovani skii$ka vykonand v subdodivke
* Stanovenie vykonané na micsic odbera
Protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sithlasom skisobného laboratoria.
Vysledky skifok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vztahuju iba na predmety skudky.

TL29/2015VERZIAQ2
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Miesto odberu: vodojem, Mankovce — ventil na potrubi

Nazov vzorky: studna Déatum prijatia vzorky: 09.05.2017
Typ vzorky: pitna voda pre HZV Datum zadatia skusky: 09.05.2017
Détum odberu: 09.05.2017 Déatum ukoncenia skusky:  12.05.2017
Typ odberu: akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a planu odberov na rok 2017 — O. Jancula

 Parameter nia | A/SA/N?
Dusi¢nany STN(ESP%E? e A
Dusitany 0,50 sng;_zgm A
Amonne 16ny STN ISO 6778
N mg/l <026 0,50 e A
Farba (Pt) mg/l 3 20 STN EN ISO 7887 N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
kysliica (CHSK ). | 2! el 0 (3PP-10) A
Mangén me/l 0,04 0,05 Sﬂég(fﬁ%” A
pH : iR et R el e A
Zakal FNU <1 S STN 75 7361 N
Pach - bez zépachu | bez zipachu SPP-N-01 N
> STN ISO 6332
Zelezo mg/l <0,10 0,20 &PP_21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
cEv ) mS/m 45,7 125 e A
Absorbancia vUV <LOQ
B - (0,0045) 0,08 STN 75 7360 SA
VoIny chlor mg/1 0,05 0,3 i) 15(:1;})1})8_(36;393-2 A
Hordik mg/l 158 10-30 T g A
Viapnik mg/l 60,1 >30 e A
Vapnik a hor¢ik mmol/] 235 1,1-5,0 STI(\‘I::’II)%O&O)W ‘ A
Teplota RC 10,87 8§-12 Sgpg_gggs A

Protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sithlasom skiSobného laboratéria.
Vysledky skifok je moZné reklamovat’ do 14 dni odo dila prevzatia protokolu . V¥sledky sa vzt'ahuji iba na predmety skugky.
TL29/2015VERZIA02
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MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ] VODY

Piantien e i Bl B e | 67
. 3 k2. 1) STN EN ISO 9308-2
Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 0HZ)" | g 75 7841 (PP - 31) A
Lok J STN EN ISO 9308-2
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0HZ) | grn7s 7841 (5PP- 31) A
SPP - 32

Enterokoky KTJ/100 ml 0 0 (HZ) (IDEXX Enterolert DW) A
Kultivovatelné STN EN ISO 6222

mikroorganizmy pri 22°C i i 200 (HZ) (SPP - 33) A
Kultivovatelné STN EN ISO 6222

mikroorganizmy pri 36°C S R 50 (HZ) (SPP - 33) s
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Parameter ] _ji\gsf):ka | Vysledok ?;Tf;ﬁfggz. Metodg stanovenla SA/SN? 29

0 1 \
Abiosestén LA 10(HZ)Y | STN757712 | SA
5 .

Fe a Mn bakiérie & p"kIZ’P“‘OS“ ] 10(Hz) | SIN757712 | sA

Vlaknité baktérie A

(St Fo 5 NEf babodei jedince/ml 0 0 (HZ) STN 757711 SA
Mikromycéty A

stanovitel'né mikroskopicky Jotliand 0 0 HZ) S S
Besfarebut bictkoves. | LidincemL | - 0 0(HZ) | oTN757711 | sA

% dezinfikovani

Zivé organizmy <

Cloonibro s bttt jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA

Mrtve organizmy jedince/ml 0 30(HZ) | STIN 757711 SA
Vyhodnotenie N?:
Dodand vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje limitu nariadenia vlddy SR
&. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poZiadavky na vodu uréeni na I'udsku spotrebu a 0

kontrolu kvality vody urenej na Tudski spotrebu v zneni nariadenia vlady SR
¢.496/2010 Z.z..

Détum vyhotovenia protokolu: 15.05.2017
Skontroloval: Mgr. Marian Umrian, veduci laboratéria
Schvalil: Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality g

57 Ak . i
arfolakeska 18
231 #fika pri Dunajt -4-

OBECNY URAD, MANKOVCE peciatka a podpis:
Ev. €. zdznamu 4{5/)30%7_ Reg. zn.
Dolo ' 4/7
arnz ol e T ZHall

10

Cislo spisu: /é‘g‘/{"o 1

Vybavuje: l Pritohy:

reliéfna peciatka:
Vysvetlivky
 1Z- individudlne zdsobovanic, HZ-hromadné zisobovanic
» A akreditovand skigka, N- neakreditovand skiitka/ ncakreditovana &innost laboratoria, SA- akreditovand skigka vykonand v subdodévke, SN- neakreditovand skisfka vykonani v subdodivke
¥ Stanovenic vykonané na mieste odbern
Protokol moZe byt repredukovany iba ako celok, po jeho astiach len s pisomnym sihlasom skaSobného laboratoria.
Vysledky skiidok je mo#né reklamovat do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzt'ahuju iba na predmety skisky.
TL29/2015VERZIAQ2



