AQUASECO s.r.o., Bernolakovska 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel. 02/456 914 77

1CO: 17335264

DIC: 2020850062
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Protokol o skiiske vzorky ¢&.: 1705/P/0524 M E M
T | Reg. No. 269/5-226
Nézov a adresa zdkaznika: Obec Mankovce
Mankovcee 101

951 91 Mankovce strana ¢.: 1/4

Miesto odberu: Obecny trad Mankovce — kohutik v kuchyni

Néazov vzorky: studna Déatum prijatia vzorky: 09.05.2017
Typ vzorky: pitnd voda pre HZ" Détum zadatia skusky: 09.05.2017
Détum odberu: 09.05.2017 Déatum ukoncenia skusky:  24.05.2017
Typ odberu: akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.0. podl'a planu odberov na rok 2017 — O. Jancula

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY 4

Paramieter I Jz}:nﬁia | ,Sm‘;ﬁé 7 :- : Metéda stano’mmal A/N?
STN ISO 7890-3
Dusi¢nany mg/1 3,86 50 ($PP—4) A
: STN EN 26777
Dusitany mg/1 <0,01 0,50 (SPP_6) A
3 & <5 b STN ISO 6778
Amonne i6ny (NHs") mg/1 <0,26 0,50 &PP_2) A
Farba (Pt) mg/] 7 20 STNENISO 7887 | N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSKis) o Rl 20 (PP-10) A
; : STN ISO 6333
Mangan mg/1 0,01 0,05 &PP_11) A
STN ISO 10 523
3) & G
pH - 7,15 6,5-9,5 (&PP_14) A
Zakal FNU <1 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu SPP—N - 01 N
~ STN ISO 6332
Zelezo mg/1 <0,10 0,20 (§PP_21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost’ e e 129 ($PP-20) A
5. . STN EN ISO 7393-2
VoI'ny chlor mg/1 0,05 0,3 ($PP_36) A
i STN ISO 6059
Hor¢ik mg/1 18,2 10-30 (SPP_18) A
P il STN ISO 6058
Vépnik mg/1 58,1 >30 ($PP_19) A
ot o STN ISO 6059
Vapnik a hor¢ik mmol/l 2,20 1,1 -5,0 ($PP_18) A
Chloridy mg/1 2,66 250 SPP—N - 09 N
Sirany mg/l 13,6 250 SPP-N - 10 N
5 STN 75 7375
o 3) = =
Teplota C 10,5 8-12 ($PP_38) A

Protokel mdZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sithlasom skuSobného laboratoria.
Vysledky skidok je mozné rf:i-.iamovat do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vzt'ahuji iba na predmety skasky,
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param@ex Ll
Absorbancia v UV <1L0Q
oblasti (0.0075) 0 S el
FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY
Pl _jednotks hoduota 547204 novenia | SA/SN®
hlinik mg/1 0.00680 0.2 STN ISO 10566 SA
bér mg/1 ND* 1.0 CHV/17/MOD SN
bromicnany me/l ND* 0.01 Sl B e Y
; g 2 STN ENISO
fluoridy mg/1 0.337 1.5 103041 SA
kyanidy mg/1 0,00640 0.05 CHV/18/MOD SA
celkovy organicky <LOQ R
uhlik (TOC) e (0,58) ; il B
: - 2 STN EN ISO
chloritany mg/1 ND 0,20 10304-4 SA
STN ISO 13358
’ - 4)
sirovodik mg/l ND 0,01 STN ISO 10530 SA
2.4-dichlorfenol pg/l ND* 2 RP/1/MOD SN
2,4,6-trichlorfenol pg/l ND? 10 RP/1/MOD SN
PAU (suma) pg/l NDY 0,1 HPLC/12/MOD SN
: <L0Q
benzo(a)pyrén ug/l (0.00010) 0,01 HPLC/10/MOD SA
antimén g/l ND? 5,0 AAS/4/MOD SN
arzén g/l ND* 10 AAS/4/MOD SN
chrém g/l ND? 50 AAS/1/MOD SA
kadmium ng/l ND? 5,0 AAS/1/MOD SA
nikel ng/l ND? 20 AAS/1/MOD SA
olovo g/l ND* 10 AAS/1/MOD SA
ortut’ g/l ND? 1,0 CHP/1/MOD SA
selén ug/l ND? 10 AAS/4/MOD SN
striebro g/l ND? 50 AAS/2/MOD SA
med’ mg/l ND*? 2.0 AAS/2/MOD SA
zinok mg/1 ND? 3,0 AAS/2/MOD SA
sodik mg/l 16,6 200 AAS/2/MOD SA
benzén ug/l ND* 1,00 GC/3/MOD SA
1,2 dichlérbenzén ug/l ND* - GC/3/MOD SA
1.3 dichlérbenzén ng/l ND* B GC/3/MOD SA
1,4 dichlorbenzén pe/l ND? GC/3/MOD SA
dichlérbenzény spolu ug/l ND* 0,3 GC/9/MOD SN
1,2 dichléretan pg/l ND*® 3, GC/3/MOD SA

Protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho &astiach len s pisomnym sahlasom skiSobného laboratdria.
Vysledky skiiSok je moZné reklamovat do 14 dni odo dfia prevzatia protokolu. Vysledky sa vzt'ahuji iba na predmety skasky.
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| sasN?

monochlérbenzén 10 GC/3/MOD SA
styrén+o-xyleén 20(styrén) GC/3/MOD SA
toluén ng/l ND¥ 50 GC/3/MOD SA
| tetrachléormetan g/l ND* 2,00 GC/3/MOD SA
| tetrachléretén pg/l ND? 10 GC/3/MOD SA
| trichléretén ug/l ND* 10 GC/3/MOD SA
| Egi;ﬁiﬁ; L ng/l ND? 10 GC/9/MOD SN
| m-xylén+p-xylén ug/l ND* 100(xylény) | GC/3/MOD SA
bromdichlormetan g/l ND* 15 GC/3/MOD SA
dibrémchlérmetan ug/l ND? . GC/3/MOD SA
Chloroform ug/l ND* 40 GC/3/MOD SA
tribrommetan ug/l ND* : GC/3/MOD SA
trihalometany spolu ug/l ND* 100 GC/9/MOD SN
o-HCH g/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
B-HCH ug/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
HCB g/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
| v-HCH ng/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
Heptachlor g/l ND? 0,03 GC/2/MOD SA
trans - heptachlérepoxid ug/l ND* 0,03 GC/2/MOD SA
aldrin g/l ND? 0,03 GC/2/MOD SA
dieldrin ug/l ND" 0,03 GC/MOD | SA
a-endosulfan g/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
4,4’-DDE ug/l ND" 0.1 GC2MOD | SA
endrin ng/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
B-endosulfan ug/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
4,4’-DDD ng/l ND¥ 0,1 GC/2/MOD SA
2.4°-DDT pg/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
4,4"-DDT ug/l ND¥ 0,1 GC/2/MOD SA
metoxychlor ug/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
pesticidy spolu pg/l ND¥ 0,5 GC/9/MOD SN

Protokol mze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho astiach len s pisomnym suhlasom skiobného laboratoria.

Vysledky skudok je moZné reklamovat do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vzf'ahujti iba na predmety skisky.
: TL29/2015 VERZIAQ2
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MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
| Parameter ]3:;2 ’t‘l‘:a Visledok | Mctodalstanovenia | AND
: ST o D | STNENISO 9308-2
Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 0HZ)" | g1n 75 7841 (PP - 31) A
B A : STN EN ISO 9308-2
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0HZ) | g1n 75 7841 (SPP-31) A
: SPP - 32
Enterokoky KTJ/100 ml 0 0 (HZ) | (IDEXX Enterolert DW) A
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22°C g o 200 (HZ) (SPP - 33) A
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 36°C il . 50 (HZ) (SPP-33 o
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
3 i S - ’ = - Ll.. .= %
Parameter jggti’(;nt;a Vysledok 35%50?21 ZSIZ.{ Metoda stanovenia| SA/SN®
> x
Abioseston -~ PO“Z%"“OS“ 5 10 (HZ)" | STN 757712 SA
= =
Fe a Mn baktérie SRR 10MZ) | SIN757712 | sa
Vlaknité baktérie it
(okrem Fe a Mn baktérif) jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Mikromycéty o
s At jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Bezfarcbné bitikovee | jedince/ml | 0 VTS ST TIL | SA
dezinfikovana
Zivé organizmy Ay
(ekion bas sk Bt oeaD jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Mrftve organizmy | jedince/ml 0 30(HZ) | STN 757711 SA

Vyhodnotenie N?:
Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje limitu nariadenia vlady SR
¢. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréent na I'udska spotrebu a

kontrolu kvality vody urCenej na Tudski spotrebu v zneni nariadenia vlady SR
¢. 496/2010 Z.z..

Datum vyhotovenia protokolu: 24.05.2017
Vypracoval: Mgr. Marian Umrian, veduci laboratoria
Schvalil: Ing. Katarina Chupikovéa, manazér kvality
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reliéfna peciatka:

Vysvetlivky:

Y 1Z- individuilne zédsobovanie, HZ-hromadné zisobovame

“ A- akreditovana skuska, N- neakreditovana skuska/ neakreditovand éinnost laboratoria, SA- akreditovana skuska vvkonani v subdodavke, SN- neakreditovana skiska vykonana v subdodavke
* Stanoveni¢ vykonané na mieste odberu

" nedetckovateIné

Protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho &astiach len s pisomnym sithlasom skuobného laboratoria.
Vysledky skigok je mozné reklamovat do 14 dni odo dia prevzatia protokolu. Vysledky sa vzt'ahuju iba na predmety skusky.
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