 AQUASECO s.r.o., Bemolvékovské 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji
| tel. 02/456 914 77 ICO: 17335264 DIC: 2020850062

e
Protokol o skiiske vzorky ¢.: 1711/P/1304 ’7 PSNAS
Reg. No. 269/5-226

Nazov a adresa zdkaznika: Obec Mankovee

Mankovcee 101

951 91 Mankovce

strana ¢.: 1/2

Miesto odberu: Obecny urad Mankovce 101 - kohutik v kuchyni
Nazov vzorky: studiia Datum prijatia vzorky: 15.11.2017
Typ vzorky: pitna voda pre HZ" Déatum zacatia skusky: [5.41.2017
Déatum odberu: 15112017 Datum ukoncenia skusky:  20.11.2017
Typ odberu: akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podla planu odberov na rok 2017 — O. Jan¢ula

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Mot e |y
Parameter R hodnqta VO MZ SR Metoda stanovenia | A/SA/N?
__ vzorke
Dusi¢nany migll 3.88 50 S0 (gsﬁ,fff 4= A
Dusitany mg/l < (0,01 0,50 STIi?i,T)Eg; i A.
Amonne iony STN ISO 6778
(NH,) mg/1 < 0,26 0,50 &PP-2) A
Farba (Pt) mg/1 11 20 STN EN ISO 7887 N
Chemicka spotreba s STN EN ISO 8467
ok | e i A (SPP-10) A
Mangén ne/l 25 50 ST%;%(BSE’? ; A
pH - e e e A
Zakal FNU =3l 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu SPP—N - 01 N
. o ik STNISO 6332 ..
Zelezo mg/1 0,15 0,20 (§pP-21 ) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost S s 12 ($PP-20) A
asbsorbacis wL 4 0,0113 0,08 STN 75 7360 SA
oblasti
STN EN ISO 7393-2
Bhear r 3) - 2
Volny chlér mg/1 0,01 0,3 (§PP-36) A
Horcik mg/! 17.0 e A
Vépnik mg/l 56,1 > 30 ST}\I@;@?@‘;” A
Vapnik ahorsik | mmold | 2,10 bty iR s A

Protokol moze byt reprodljkovan)" iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sihlasom skudebného laboratoria.
Vysledky skudok je mozné reklamovat’ de 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzt'ahuji iba na predmety skisky.
TL29/2015VERZIA02




strana €.: 2/2

Protokol o skiiSke vzorky &.: 1711/P/1304

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

: Merna ; Limit - Tt 2
Pargmeter jednotka Vysledok MZ SR Metoda stanovenia | A
Koliformné baktérie KTJ/10 ml iR A e
| 5
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 iliaval d G fg‘gﬁ(zgsg?';) A
Enterokoky KTI/10 ml 0 0 (HZ) ([DEXXSEEK;%;;B A
KultivovateI'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22°C L = 200 (HZ) (SPP - 33) A
Kultivovatel'né “ STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 36°C Ko S LD (8PP - 33) & J
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
| " Merna ; Limit MZ SR|  Metéda ]
Paramet:er _ | jednotka Vrsledok 247/2017 Z.z. stanovenia sl
- .
Abioseston P R 10(z)" | SIN757712 | SA
= -
Fe a Mn baktérie g Ses L) 10@z) | SIN7577T12 | SA
Vlaknité baktérie
(okrem Fe a Mn baktérii) jedince/ml 0 0 (12) STN 75 7711 SA
Mikromycéty b3
stanovitel'né mikroskopicky i 3 0 (HZ) Sissa s
7Zivé organizmy jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Mrtve organizmy jedince/ml 0 30 (HZ) STN 757711 SA
Vyhodnotenie N*:

Dodan4a vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje podla vyhlagky Ministerstva
sdravotnictva Slovenskej republiky & 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0

kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik
pri zasobovani pitnou vodou.

Diatum vyhotovenia protokolu: 20.11.2017
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska, PhD., vedica laboratoria
Schvalil: Ing. Katarina Chupikové, manazcr kvality

reliéfna peciatka:

Vysvetlivky
"1Z- individuding zas ie, HZ- dné zisob i
A akoeditovand skika, N- neakreditovana skiska/ neakreditovand Einnost laboratdria, SA- akreditovand skiidka vykenard v subdodivke, SN- neakreditovana skidka vikonand v subdodivke
3 Gtanovenic vykonané na mieste odberu
Protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len 5 pisomnym sihlasom skuisobného laboratdria.
Vysledky skiiiok je moZné reklamovat’ do 14 dni odo dita prevzatia protokolu . */; ysledky sa vztahuji iba na predmety skusky.
TL29/201 5VERZIAO2




.~ AQUASECQO s.r.o., Bernolikovska 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel. 02/456 914 77 1CO: 17335264 DIC: 2020850062

Protokol o skaske vzorky &.: 1711/P/1306

Nazov a adresa zékaznika:

Miesto odberu:
Nazov vzorky:
Tvp vzorky:
Datum odberu:
Typ odberu:

§ SNAS
Reg. No. 269/5-226

Obec Mankovce
Mankovce 101
951 91 Mankovce
strana ¢.;: 1/2
vodojem, obec Mankovce — ventil na potrubi

studna Datum prijatia vzorky: I AE11201 7
pitna voda pre HZY Détum zadatia skasky: 15112007
15 112017 Datum ukoncenia skagky:  20.11.2017
akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.t.0. podl'a planu odberov na rok 2017 — O. Jandula

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNE] VODY

oo B tmoxend [ )R
Parameter jednofia hodgota Vo MZ SR Metoda stanovenia | A/SA/N? |
vzorke
i STN ISO 7890-3
Dusi¢nany mg/1 4,58 50 (SPP_4) A
Dusitany me/l <0,01 0,50 ST“(IS‘%; _266)7 e A
Amonne i6ny STN ISO 6778
| (NH,) | mg/l Sy 0,50 (3PP-2) A
Farba (Pt) | mg/l 5 20 STN EN ISO 7887 N
Chemick4 spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSKy,) | ™ SUl = (SPP_10) A
: STN ISO 6333
Mangan ng/l <10 50 (SPP_11) A
] 5 & STNISO 10 523
pH 71 6595 (§PP_14) A
Zakal FNU < 3 STN 75 7361 N
| Pach - bez zépachu | bez zapachu SPP-N - 01 N
e STN ISQ 6332
Zelezo mg/l <(,10 0,20 (&PP_21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost’ mS/m el - (SPP-20) A
Absorbancia vUV <LOQ
L - (0.0030) 0,08 STN 75 7360 SA
3 STN EN ISO 7393-2)
P . 23) 3 5
VoI'ny chlor mg/1 0.02 0.3 ($PP-36) A
o | - STN ISO 6059
| Hor¢ik mg/lr 18,2 10-30 (SPP_18) A
T ’ 5 STN ISO 6058
Vapnik mg/l 56,1 > 30 ($PP_19) A
Vipnik ahoréik | mmoll | - 2,15 ey 5%;%?&‘;59 A

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho castiach len s pisomnym stihlasom skuSobného laboratdria.
Vysledky skuSok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vztahuji iba na predmety skusky.
TL29/2015VERZIAQ2




Protokol o skiske vzorky ¢.: 1711/P/1306

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

strana ¢.: 2/2

Merna

!
| Vysledok |

Limit

5 ot 2)
Parameter jednotka MZ SR Metdda stanovenia A
Koliformné baktérie KTJ/10 ml 0 0 (HZ)" S]S*NT\;SE I;’\Isfislczégsg {f-321) A
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 0 (HZ) S_‘?NTT\; 5E %E?é’?g ?'3.21) A
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0 (HZ) (IDEXXSgrljtérizle wDwy | A
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22°C e > 20_0 (HZ) (SPP - 33) A
Kultivovatel'né STN EN IS0 6222
mikroorganizmy pri 36°C S e 50 (HZ) (SPP - 33) A

BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

TR Merna : Limit MZ SR|  Metoda :
Pavumcter Tedhoia | ROk | opinr | stanovenia | S
0 ;
Abioseston AR 10@Z)Y | SIN757712 | sa
- . S
Fe a Mn baktérie st ot 10(HZ) | SIN757712 | sA
Vlaknité baktérie 2 4%
(olainlie 5 M baletédiD jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Mikromycéty | sedinceiml 0 0 (11Z) STN 75 7711 SA
stanovitel'né mikroskopicky
7ivé organizmy jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Mrtve organizmy jedince/ml 0 30 (HZ) STN 75 7711 SA

Vyhodnotenie N”:

Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje podla vyhlasky Ministerstva

zdravotnictva Slovenskej

republiky ¢

. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o

kvalite pitnej vody, kontrole kvality pltneJ vody, programe monitorovania a manazmente rizik
pri zasobovani pitnou vodou.

Datum vyhotovenia protokolu: 20.11.2017

Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinskd, PhD., veduca laboratdria
Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality

Schvalil:

\’yswcllwk)
IZ individuslnz zdsobovanie. HZ-hromadné zdsobovanie

reliéfna peciatka:

na skiska, N-
Stane\cmc vykonané na mieste odberu

ditovand skiska/ neakredi

ani ¢innost’ laboraténia, SA- akred

P folakovska 18 j
/"fﬁ 28 Jvagka pri Dunapt  ~i-

o

i skigka vykonari v subdodivke. SN- neakreditovana skiska vykonand v subdodivke

Protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisemnym suhlasom skuSobného laboratéria.
Vysledky skigok je mozné reklamovat do 14 dni odo dila prevzatia protokolu . Vysledicy sa vztahuji iba na predmety skusky.

TL29/2015VERZIA(2




. AQUASECO s.ro., Bernolakovska 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji
L tel. 02/456 914 77 ICO: 17335264 DIC: 2020850062

EISNAS

Protokol o skiske vzorky é.: 1711/P/1305
< Reg. No. 268/5-226

Nézov a adresa zakaznika: Obec Mankovce

Mankovce 101

951 91 Mankovce

strana ¢.: 1/2

Miesto odberu: Obecna studna, obec Mankovce — ventil na potrubi
Nazov vzorky: studiia Déatum prijatia vzorky: I3 TE2017%
Typ vzorky: pitna voda pre HZ" Datum zalatia skusky: Tl
Déatum odberu: 15112917 Déatum ukoncenia skasky:  20.11.2017
Typ odberu: akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a planu odberov na rok 2017 — O. Jan¢ula

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Merns Stanovend Tiine
Parameter e d;zltllia hodnota vo Ml;lSlsR Metoda stanovenia | A/SA/N?
vzorke |
e STN ISO 7890-3
Dusi¢nany mg/l 3073 50 (SPP—4) A
; STN EN 26777 ;
Dusitany mg/1 < 0,01 0,50 ($PP_6) A
| Aménne i6ny STN ISO 6778
| (NH) mg/l <0,26 0,50 ($PP-2) A
Farba (Pt) mg/l 9 20 STN EN ISO 7887 N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSK\) | %" B =Y &PP-10) A
; STN ISO 6333
Mangan ug/l 119 50 (SPP_11) A
STN ISO 10 523
5 3) 4 &
pH 7,26 6,5-9,5 (&PP-14) A
Zékal FNU <1 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu SPP—N - 01 N
> - STNISO 6332
2 :
Zelezo mg/l 0,16 0,20 ($PP_21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost’ n L e ($PP-20) A
Absorbancia vUV <LOQ .
i - (0.0071) 0,08 STN 75 7360 SA
STN EN ISO 7393-2
S 3) 3 -
Vol'ny chlor mg/1 0,02 0,3 ($PP-36) A
e STN ISO 6059
Horéik mg/l 18,2 10-30 (SPP_18) A
A o STN ISO 6058
Vapnik _ mg/l 56,1 > 30 (SPP-19) A
PRl = ; STN ISO 6059
Vapnik a horcik m mol/i 2,15 1,1-5,0 (SPP_18) A

Protokol méZe byt reprodukevany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sthlasom skidobného laboratoria.
Vysledicy ski$ok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzt'ahuju iba na predmety skisky,
TL29/2015VERZIAQ2




Protokol o skuske vzorky ¢.: 1711/P/1305

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

strana &.: 2/2

Mern4 : Limit : ik o
Parameter jednotka Vysledok MZ SR Metoda stanovenia A
Koliformné baktérie KTJ/10 ml 0 O e s
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 0 (HZ) SIS‘I\TIFE' SE %281(3891319 8'32 | A
SPP - 32
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0 (HZ) (IDEXXSEIFI)IGS()}]B  DW) A
Kultivovatelné STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22°C SR e 200 (HZ) (SPP-33) -
KultivovateI'né . - STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 36°C KTJ/F:ﬂl o il (SPP-33) 2
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY _
_ ; - Merna ; Limit MZ SR Metéda 2
Faramcter jednotka ] 24712017 Z.z. stanovenia UEsEh
5 :
Abioseston R e 10(HZ)" | SIN757712 | sa
= .
Fe a Mn baktérie b 10 Z) | SIN757712 | SA
Vlédknité baktérie o g
3

(okcrein Fe # Mn bakietio jedince/ml 0 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Mikromyccty C| el 0 0@z) | SIN75771 | sA
stanovitel'né mikroskopicky

Zivé organizmy jedince/ml 0 (HZ) STN 75 7711 SA
Mftve organizmy jedince/ml 0 30 (HZ) STN 75 7711 SA

Vyhodnotenie N?:

Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch nevyhovuje podla vyhlaSky Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky &. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik
pri zasobovani pitnou vodou.

Déatum vyhotovenia protokoiu: 20.11.2017

Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska, PhD., veduca laboratoria
Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality

Schvalil:

Vysvetlivky
' 1Z- individualnz zisobovanie, HZ-hromadné zdsobovanie

peciatka a podpis

relié¢fna peciatka:

kafrr Dunapn

o

=

9 A- akreditovana skidka, N- neakreditovana skiska/ neakreditovand ¢innost’ laboratoria, SA- akreditovand skuska vykonana v subdodi ke, SN- neakreditovand skiitka vykonand v subdodivke

¥ Stanovenie vvkonané na mieste odberu

Protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho tastiach len s pisomnyi. sthlasom skuSobneho laboratéria.
Vysledky skiidok je mozné reklamovat do 14 dni odo diia prevzatia protekolu . Vysledky sa vztahujii iba na predmety skusky.

TL29/2015VERZIAQO2
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