5 AQUASECO s.r.0., Bernolikovsk4 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel. 02/4569 1477 ICO: 17335264

DIC: 2020850062

Protokol o skuske vzorky ¢.: 1805 0601

Nazov a adresa zdkaznika:
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Miesto odberu:  Cistiarefi odpadovych vod Mankovee - pritok do &istiarne

Nazov vzorky:  odpadova voda Déatum prijatia vzorky: 18.05.2018
Typ vzorky: bodova Datum zacatia skusky: 18.05.2018
Datum odberu:  18.05.2018 Datum ukoncenia skusky:  23.05.2018
Typ odberu: akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podla planu odberov na rok 2018

CHEMICKY ROZBOR ODPADOVEJ VODY

: Rozsirena 2
Parameter et | Vysledok | neistota Metoda- A/NY
jednotka stanovenia
U (k=2)
2 STN EN 872
{14 e 2 2) 0 :

Nerozpustené latky suSené mg/1 176 +15% ($PP-13) A
Chemicka spotreba kyslika o STN ISO 15705
(CHSKc) mg/l 433 + 10% (§PP-9) A
Biochemicka spotreba AT STN EN 1899-1

kyslika (BSK5) uel 0 e (SPP-3) 5
Datum vyhotovenia protokolu: 23.05.2018

Skontroloval:
Schvalil:

Vysvetlivky

Ing. Miroslava Smolinska PhD., veduca laboratéria
Daniela Jan¢ulova, hlavna laborantka

peciatka a podpis

reliéfna peciatka:

' A - akreditovana skugka, N - neakreditovana skuska
*' P stanoveni nerozpustenych latok bol pouzity membranovy filter ed vyrobcu Pragochema spol sro s porovitostou 0,85 wm

Protokol moze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Eastiach len spisomnym sithlasom skudobného laboratoria.
Vysledky skisok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vzrahuju iba na predmety skisky.
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AQUASECO s.r.0., Bernolikovska 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
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ICO: 17335264

DIC: 2020850062

Protokol o skiiske vzorky ¢.: 1805 0602

Nazov a adresa zakaznika:

Miesto odberu:
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Mankovee 101
951 91 Hostovee
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Cistiareni odpadovych vod Mankovee — vyustny objekt do recipientu

Stranka

Nézov vzorky:  odpadova voda Déatum prijatia vzorky: 18.05.2018
Typ vzorky: 2 — hodinova zlievana Déatum zacatia skusky: 18.05.2018
Datum odberu:  18.05.2018 Déatum ukoncenia skasky:  23.05.2018
Typ odberu: akreditovany
Odber vzorky vykonal: AQUASECQO s.r.o. podl'a planu odberov na rok 2018
CHEMICKY ROZBOR ODPADOVEJ VODY

" RozSirens ; ¥
Parameter Z 'i\gfl:;ltllia Vysledok | neistota . J::f;::g:ia A/NY

gt U (k=2) o
STN EN 872
- L e e o 2) ) 5

Nerozpustené latky susené mg/1 28,0 + 30% (SPP-13) A
Chemicka spotreba kyslika % STN ISO 15705
(CHSKo) mg/1 83.0 +20% ($PP-9) A
Biochemicka spotreba > STN EN 1899-1
kyslika (BSKs) e o = (§PP-3) :
Datum vyhotovenia protokolu: 23.05.2018

Skontroloval:
Schvalit:

Vysvetlivky
Y A — akreditovana skugka, N — neakreditovana skuika

Ing. Miroslava Smolinska PhD., veduca laboratoria
Daniela Janc¢ulova, hlavna laborantka

reliéfna peciatka:

* Pri stanoveni nerozpustenych latok bol pouZity membranovy filter od vyrobeu Pragochema spol sr o s porovitostou 0,85 um

Protokol mdze Et’ reprodukovany iba ako celok, po jeho Gastiach len spi somﬁi?ngﬂhlasonl skusobného laboratoria.
Vysledky skagok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo dnia prevzatia protokolu. Vysledky sa vzi'ahuju iba na predmety skisky.
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Protokol o odbere odpadovych vod ¢.: 294/2018

Cislo vzorky:

1805 0601

1805 0602

| Objem vzorky: 1000 ml, 300 ml 1000 ml, 300 ml
Odbemé zariadenie: Naberackovy vzorkovac Naberackovy vzorkovac
Cas odberu: 10,55 hod 11,00 - 13,00 hod
Détum odberu: 18.5.2018 18.5.2018
Odber vykonal/ O. Jancula/ O. Jancula/
skontroloval: Ing.M.Smolinska Ing.M.Smolinska
Transport vzorky autochladnicka autochladnicka

Miesto odberu:

Cistiarert odpadovych véd Mankovce
pritok do Cistiarne

Cistiarert odpadovych vod Mankovce
vyustny objekt do recipientu Stranka

S650b DbemE: manualne manualne
POS0DOCIEIL STN EN 5667-10 (SPP-26) STN EN 5667-10 (SPP-26)

Druh/typ vzorky: bodova kvalifikovana bodova

Prietok v ¢ase odberu: -m’/h - m’/h

Sposob konzervacie:

STN EN 5667-3 (SPP-26)

STN EN 5667-3 (SPP-26)

Podmienky prostredia:

Jasno 21°C

Jasno 21°C

Pozadované analyzy:

Fyzikalno - chemické, podla objednavky

Odovzdanie a prevzatie vzorky do laboratoria

Vzorku odovzdal

Ondrej Janéula

Dna: 18.5.2018 hodina: 15,00

Vzorku prevzal

Gabriela Slnekova

Diia: 18.5.2018 hodina: 15,00

Laboratorium

AQUASECO s.r.o., Bernolakovska 18/A, Ivanka pri Dunaji

Vypracoval:
Kontroloval:

Schvalil: Daniela J

Ondrej Jancula, technicky pracovnik
Ing. Katarina Chupikova, manazer kvality

anculova, hlavna laborantka

-t tvanka pri Dunay)
/.

Kopirovar alebo reprodukovat’ protokol sa moze len s pisomnym suhlasom sku3obné¢ho laboratoria
Prace je mozné reklamovat do 10 dni odo diia prevzatia protokolu
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